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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9 
 

Název veřejné zakázky Modernizace veřejného osvětlení ve městě Trutnově 
Druh řízení užší řízení dle ustanovení § 58 a násl. ZZVZ 

 

Zadavatel: Město Trutnov 

sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 

IČ / DIČ: 00278360 / CZ00278360 

zástupce: Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 
 

V souladu s ustanovením § 98 až 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu 

řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení (doplňující informace) k výše uvedené 

veřejné zakázce. 
 

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě 

položených dotazů: 
 

Žádost o vysvětlení (dotaz) č. 8 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“): 
 

Dotaz č. 1 – Umístění svítidel 

V zadávacích podkladech je uvedeno, že stávající pozice svítidel nemají být upravovány. Při kontrole návrhu a 

zpracování světelně-technických výpočtů, zejména v místech přechodů pro chodce, však vychází, že bez úpravy polohy 

některých svítidel nebude možné splnit požadované světelně-technické parametry dle příslušných technických norem. 

Žádáme proto zadavatele o sdělení, zda je v odůvodněných případech přípustné posunutí některých svítidel za účelem 

splnění požadavků zadávací dokumentace a příslušných norem. 

Pokud úprava polohy svítidel nebude přípustná, žádáme o potvrzení, zda zadavatel připouští použití přechodových 

svítidel jiného výrobce, než je předpokládáno v zadávacích podkladech (např. SITECO, SCHREDER apod.), za 

předpokladu splnění všech požadovaných technických parametrů. 
 

Dotaz č. 2 – Zóny životního prostředí 

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že zóny životního prostředí mají být uvedeny v názvu situace. V poskytnutých 

podkladech však tyto informace nejsou dohledatelné. 

Žádáme proto zadavatele o upřesnění, jaká zóna životního prostředí (E1–E4) má být pro řešené území uvažována, jelikož 

tato klasifikace je nezbytná pro správné zpracování světelně-technických výpočtů a není přímo odvoditelná z tříd 

osvětlení (P, M apod.). 
 

Dotaz č. 3 – Výpočet rušivého osvětlení 

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda má být výpočet rušivého osvětlení proveden pro plný výkon svítidel, nebo zda se 

předpokládá jejich noční stmívání na stanovenou úroveň výkonu. 
 

Tato informace je nezbytná pro správné provedení výpočtu rušivého osvětlení, přičemž v zadávací dokumentaci jsme k 

této problematice žádnou informaci nenalezli. Předem děkujeme za poskytnutí vysvětlení. 
 

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 8 

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: 
 

Ke všem výše uvedeným dotazům zadavatel v prvé řadě sděluje, že účastník pro podání nabídky provede 

zpracování světelně-technických výpočtů dle modelových situací, které jsou součástí zadávacích podmínek 

dle Zadávací dokumentace (zde zejména Příloha č. 11.1 - Pokyny pro zpracování světelně-technických 

výpočtů a Příloha č. 11.2 - Výpočty vzorových úseků pozemních komunikací), přičemž zadávací pokyny jsou 

zadavatelem popsány v čl. 8 Zadávací dokumentace. V těchto dokumentech jsou také popsány požadavky 

zadavatele předložení dokladů a výpočtů pro podání nabídky v rámci zadávacího řízení. 
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Ke konkrétním třem dotazům pak zadavatel dále uvádí následující: 
 

Vysvětlení k Dotazu č. 1 – Umístění svítidel  

Účastník pro podání nabídky provede zpracování světelně-technických výpočtů dle modelových situací, 

které jsou součástí zadávacích podmínek dle Zadávací dokumentace (zde zejména Příloha č. 11.1 - Pokyny 

pro zpracování světelně-technických výpočtů a Příloha č. 11.2 - Výpočty vzorových úseků pozemních 

komunikací), přičemž zadávací pokyny jsou zadavatelem popsány v čl. 8 Zadávací dokumentace. V těchto 

dokumentech jsou také popsány požadavky zadavatele předložení dokladů a výpočtů pro podání nabídky 

v rámci zadávacího řízení. 

Zadavatel dále uvádí, že je možné použít svítidla libovolného výrobce splňující požadované parametry 

(zmíněné názvy výrobců – např. SITECO, SCHREDER apod. – byly uvedeny v rámci vyhotoveného pasportu 

svítidel (veřejného osvětlení), jakožto souhrnné evidence stávajícího stavu svítidel (veřejného osvětlení)). 
 

Vysvětlení k Dotazu č. 2 – Zóny životního prostředí 

Účastník pro podání nabídky provede zpracování světelně-technických výpočtů dle modelových situací, 

které jsou součástí zadávacích podmínek dle Zadávací dokumentace (zde zejména Příloha č. 11.1 - Pokyny 

pro zpracování světelně-technických výpočtů a Příloha č. 11.2 - Výpočty vzorových úseků pozemních 

komunikací), přičemž zadávací pokyny jsou zadavatelem popsány v čl. 8 Zadávací dokumentace. V těchto 

dokumentech jsou také popsány požadavky zadavatele předložení dokladů a výpočtů pro podání nabídky 

v rámci zadávacího řízení.  

Zadavatel dále uvádí, že náhradní teplota chromatičnosti (Tc) v Kelvinech (K) odpovídající zóně životního 

prostředí je pro každou modelovou situaci uvedena například v tabulce Pasportu svítidel (veřejného 

osvětlení) jako Příloze č. 3.1 příslušné Zadávací dokumentace. 
 

Vysvětlení k Dotazu č. 3 – Výpočet rušivého osvětlení  

Účastník pro podání nabídky provede zpracování světelně-technických výpočtů dle modelových situací, 

které jsou součástí zadávacích podmínek dle Zadávací dokumentace (zde zejména Příloha č. 11.1 - Pokyny 

pro zpracování světelně-technických výpočtů a Příloha č. 11.2 - Výpočty vzorových úseků pozemních 

komunikací), přičemž zadávací pokyny jsou zadavatelem popsány v čl. 8 Zadávací dokumentace. V těchto 

dokumentech jsou také popsány požadavky zadavatele předložení dokladů a výpočtů pro podání nabídky 

v rámci zadávacího řízení. 

Zadavatel dále uvádí, že jakékoliv úpravy světelného toku fotometrických souborů svítidel nejsou 

přípustné. Výpočty budou provedeny při plném výkonu a bez snížení světelného toku, a to s ohledem na 

požadavky zadavatele vyplývající z plnění podmínek dotačního programu SMARTNET a omezení 

nežádoucích účinků venkovního trvalého elektrického osvětlení. 
 

 

V Trutnově, dne 10.07.2026 

 Ing. arch. Michal Rosa, starosta města 

 Město Trutnov 

 i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát 
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